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Vers compteur GRD max 40A

/ 3 x 230V Signal JN! Schéma valable uniquement pour la BELGIQUE
XVB4x10 ou XGB4x10  XVB3G1.5
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VOB 62 (40A max)

A Certaines marques nécessitent parfois un pontage électrique entre le Neutre et une phase

— - Conoant —— — -
Désignation du dossier oncepteur Intensité maximale des disjoncteurs en fonction des conducteurs

TS COOSELEC S.R.L{ Schéma de cablage coffret divisionnaire —
Réalisateur 6.0mm? = 40A

Rue de la Mélée, 30 0.5mm? = 4A \_

— - - 10mm? = 63A
Désignation du folio Verificateur 1.5mm?2 = 16A 16mm? = 80A
BE-1367 AUTRE-EGLISE Tension : 3 x 230V 2.5mm? = 20A 25mm? = 100A
TEL +32 81 341799 Ampérage : 40A (maximum) 4.0mm? = 25A .
Email : info@cooselec.be - TVA BE0B49423512 35mm? = 125A




